
 
 

 

ОДНОФАЗНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР 

ИРИС-О 
 

www.i-mt.net 

Приложение  

Технические требования для включения в задание на проектирование 
 

№ Параметр 
Требуемое 
значение 

1. Технические характеристики 

1.1  Количество аналоговых входов 4 

1.2  Измерение постоянного напряжения есть 

1.3  Измерение переменного напряжения есть 

1.4  Измерение переменного тока есть 

1.5  Измерение постоянного тока есть 

1.6  Измерение частоты есть 

1.7  Регистрация максимальных значений есть 

1.8  Режим одновременного измерения тока и напряжения есть 

1.9  
Программный выбор номинальных значений тока и 
напряжения 

есть 

1.10  Наличие встроенного осциллографа есть 

1.11  Интерфейс связи с ПК/смартфоном 

Беспроводной 
(Bluetooth), 

Проводной (RS-485, 
Modbus-RTU, ГОСТ 
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